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Werden beim Kostal Wechselrichter astronomische Werte angezeigt, so kann das an falscher bzw.
geänderter Endianness der Register liegen. Man kann das in der Konfiguration vom Wechselrichter
einstellen. Leider bleiben ein- oder mehrmalig zu hoch ausgelesene Werte in den Aufzeichnungen der
openWB bestehen. Die Endianess darf am Wechselrichter nicht im laufenden Betrieb des
Wechselrichters geändert werden.
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